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Proj. ceļa plānu un elektronisko
sakaru kabeļu plānu skatīt
būvprojektā "Miera ielas un esošā
Miera ielas,
Aizsargu ielas un Bauskas ielas
rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā"

Koka aizsardzības zona
R=2.5m

T31311 Z-11 b.nr.4A.C. D75 450N, l=27m

Proj. AXPK 5x16, l=53m

Koka aizsardzības zona
R=3.0m

A.C. D75 450N, l=7m (1m sadalnē)

A.C. D75 750N, l=6m

Proj. US1 (U1-1/63+C1/450)
uzstādīt uz pamatnes P1

"Graudu iela 14, Jelgava
(Videonovērošana Graudu un Miera ielas krustojumā)"
Iu=1f16A
Pu=3.42kW
TN nr.134471217

"Graudu iela 14, Jelgava
(Videonovērošana Graudu un Miera ielas krustojumā)"
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Dalītā kabeļu aizsargcaurule
Ø 110mm, 750N, 10m (ELT)
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Apaļakmens
bruģis

Kabeļu caurules Ø 110mm, gludās PP,
750N, 3gab x 25m, Pašvaldība

Kabeļu caurules Ø 110mm, gludās PP,
750N, 3gab x 12m, Pašvaldība

Koka mietu atbalsta siena, L=12m
Nogāzes papildus nostiprinājums ar
dabīgiem ģeopaklājiem, 26m2
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Bauskas ielas pārbūve, Jelgavā

 Miera ielas un esošā Miera ielas,

Aizsargu ielas un Bauskas ielas

rotācijas apļa pārbūve, Jelgavā
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Esošo ab.kabeli VMOHBU 3x2x0.5 no abonenta    Strautnieku iela 2
savienot ar paralēlo uzmavu Nitto 140 JCSA ar jaunu kabeli VMOHBU
3x2x0.5 ( L=20m ) no uzmavas Nitto 140 JCSA  akā KA-2Tet / KP-PEH

Esošo ab.kabeli VMOHBU 3x2x0.5 no skapja P244*01 / SIS1 savienot
ar paralēlo uzmavu Nitto 140 JCSA ar jaunu kabeli VMOHBU 3x2x0.5

( L=20m ) no uzmavas Nitto 140 JCSA    pie atzaras 100/50 gala akā
KA-2Tet / KP-PEH

Esošo kabeli MOHBU-KC 20x2 no skapja P244*01 / SIS1 savienot ar paralēlo
uzmavu Nitto 140 JCSA ar jaunu kabeli VMOHBU 20x2x0.5 ( L=120m ) no

skapja 3022XCO244* / SIS300 akā KA-2Tet / KP-PEH Esošo kabeli MOHBU-KC 10x2 no skapja P244*01 / SIS1 savienot ar paralēlo
uzmavu Nitto 140 JCSA ar jaunu kabeli VMOHBU 10x2x0.5 ( L=120m ) no

skapja 3022XCO244* / SIS300 akā KA-2Tet / KP-PEH

Esošo kabeli MOHBU-KC 50x2 no skapja P244*07 / SIS1 savienot ar paralēlo
uzmavu Nitto 300 JCSA ar jaunu kabeli VMOHBU 50x2x0.5 ( L=120m ) no

skapja 3022XCO244* / SIS300 akā KA-2Tet / KP-PEH

Atvienot esošo lietotāja Miera iela 19
pēcuzskaites kabeli, pieslēgt proj. US-1

Proj. US-1 (U1-2/63+C1/300)
uzstādīt uz pamatnes P1

Demontēt esošo sadalni S-8578, tās vietā
uzstādīt proj. US-1 (U1-2/63)
Pārvietot esošo skaitītāju, automātslēdzi
uz proj. US-1

Atvienot esošo kabeli, atjaunot
kabeļu gala apdari un pieslēgt proj.
US-1

Miera iela 19, Jelgava (TN nr.134470218)
(Videonovērošana)
Iu=1f16A; Pu=3.42kW
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KA-XI/1M
PEH-500

LVRTC signālstabiņu
saglabāt

Pārvietot LVRTC signālstabiņu
precizējot novietojumu ar LVRTC
pārstāvi būvniecības laikā.

Pārvietot LVRTC signālstabiņu
precizējot novietojumu ar LVRTC
pārstāvi būvniecības laikā.

LVRTC signālstabiņu
saglabāt

Gājēju ceļa
zālāja nomale

LVRTC signālstabiņu
saglabāt

Pārvietot LVRTC signālstabiņu
precizējot novietojumu ar LVRTC
pārstāvi būvniecības laikā.

Pārvietot LVRTC signālstabiņu
precizējot novietojumu ar LVRTC
pārstāvi būvniecības laikā.

Pārvietot TET signālstabiņu
precizējot novietojumu ar TET
pārstāvi būvniecības laikā.

Pārvietot LVRTC signālstabiņu
precizējot novietojumu ar LVRTC
pārstāvi būvniecības laikā.

Dalītā kabeļu aizsargcaurule
Ø 110mm, 750N, 13m (EST)

LVRTC signālstabiņu
saglabāt
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Proj. komutācijas
sadalne, esošās
sadalnes vietā
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Proj. apgaismojuma
vadības sadalne nr.2,
esošās sadales vietā

Proj. apgaismojuma
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